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Poročilo o nadzoru kakovosti pitne vode v vodovodu Jevnica – Kresniške Poljane 
v letu 2024 
 

Voda drenažnega zajetja ima vpliv površinske vode - običajno je kontaminirana s koliformnimi bakte-

rijami, občasno pa tudi z bakterijami fekalnega izvora, zato je potrebno pripravljanje in razkuževanje vode. 

Vodovodni odbor skrbi za redno minimalno kloriranje vode - vsebnost prostega preostanka klora 

v omrežju je bila v priporočenih mejah okoli 0,15mg/L. Vsi vzorci odvzeti na omrežju so bili ustrezne 

kakovosti. 

 

Nadzor je potekal po dogovoru s Krajevno skupnostjo Jevnica, ki upravlja z vodovodom v skladu s 

Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17 in 61/23), Uredbo o pitni 

vodi (Ur. l. RS 61/23) in po dogovorjenem načrtu vzorčenja. 

Skupno smo odvzeli 8 vzorcev za mikrobiološke preiskave in dva vzorca za fizikalno-kemične preiskave. 

Opravili smo tudi preiskave na stranske produkte kloriranja – THM in bromat/klorat. 

Osnovne informacije o vodovodu Jevnica – Kresniške Poljane in ocena ustreznosti je prikazana v tabeli 

1. Rezultate laboratorijskih preiskav odvzetih vzorcev smo prikazali v tabeli 2. 

 
Tabela 1: Osnovne informacije o vodovodu Jevnica in ocena za leto 2024 

Vodovodni sistem Št. preb. priprava sredstvo način Izvor vode ustreznost 

Jevnica 921 Dezinfekcija NaOCl avtomatsko Izvir U 

Legenda: U – ustrezno, NU – neustrezno 

 

 

Spremljanje stranskih produktov razkuževanja pitne vode 

 

V Uredbi o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 61/2023) 8. člen določa pravila priprave pitne vode in zahteve za snovi, 

ki se uporabljajo za pripravo pitne vode. O stranskih produktih razkuževanja vode natančneje v tem členu 

govori 6. odstavek: »Pri izvajanju dezinfekcije iz prejšnjega odstavka se preverja učinkovitost 

uporabljenega postopka dezinfekcije in zagotavlja, da je vsako onesnaženje s stranskimi produkti 

dezinfekcije čim manjše, ne da bi bil pri tem ogrožen učinek dezinfekcije.«  

Zato je upravljalec v skladu s 6. odstavkom 21. člena Uredbe o pitni vodi dolžen spremljati koncentracije 

stranskih produktov dezinfekcije pitne vode. 

 

Ciljano smo spremljali tudi prisotnost stranskih produktov dezinfekcije.  

Rezultati so pokazali, da so bile vse koncentracije analiziranih stranskih produktov razkuževanja znotraj 

dovoljenih mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o  pitni vodi (Ur. l. RS, št.  61/2023).  

  



Poročilo o nadzoru kakovosti pitne vode v vodovodu Jevnica – Kresniške Poljane v letu 2024, št. 2025-0865 

4/4 

 
 

Ocena ustreznosti pitne vode in varnosti vodooskrbe 

Ustrezna voda je primerna za uporabo za pitje, kuhanje, pripravo hrane in umivanje brez morebitnega 

tveganja za zdravje ljudi. Ustrezna pitna voda izpolnjuje zahteve evropske vodne direktive in slovenske 

zakonodaje. Našteti predpisi določajo merila, ki jih mora izpolnjevati voda, da bi zaščitili vseživljenjsko 

zdravje prebivalstva. Ti parametri vključujejo mejne vrednosti za biološko kakovost (vključno s številom 

bakterij in oocist), kemijsko kakovost (vključno s koncentracijami kovin, topil, pesticidov in ogljikovodikov) 

in  fizikalne lastnosti (vključno z motnostjo, barvo, okusom in vonjem). 

Letno oceno o ustreznosti pitne vode smo zasnovali na podlagi podatkov iz tabele 2 in rezultatov 

državnega monitoringa, tabela 3. 
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Vzorci notranjega nadzora odvzeti pri uporabnikih, kakor tudi vzorci državnega monitoringa so bili 

skladni s predpisi pravilnika in uredbe, zato ocenjujemo, da je bila voda na vodovodu Jevnica  v letu 

2024 ustrezna. 

 
Tabela 2: Vodovod Jevnica, leto 2024, pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov 

Vodovod MIKROBIOLOGIJA KEMIJA 

 št. vz. U % NU % vzrok % št. vz. U % NU % 

Zajetje Jevnica 1 0 0 1 100 0 0      

VH Bitenc - dotok 1 0 0 1 100 0 0      

omrežje 6 6 100 0 0 0 0 2 2 100 0 0 

anioni/kationi (Uredba 
o pitni vodi – priloga 4) 

       1 1 100 0 0 

trihalometani        2 2 100 0 0 

bromat/klorat        2 2 100 0 0 

Legenda: U=ustrezen, NU=neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev, kontaminiranih z Escherichia coli, THM = trihalometani 
 

 
 

Letno poročilo o preskusih pitne vode v okviru državnega monitoringa pitnih vod v letu 2024 
 

 
Tabela  3: Rezultati državnega monitoringa v letu 2024 - sistem za oskrbo s pitno vodo Jevnica 

redni preskusi: 
skupno število vzorcev 3  
skupno število neskladnih vzorcev 0 0% 
občasni preskusi: 

skupno število vzorcev 1  
skupno število neskladnih vzorcev 0 0% 

 

 

Priporočila: 

1. Zarisane meje vodovarstvenih območij je potrebno določiti v naravi, jih določiti z občinskim odlokom 

in dosledno izvajati predpisan režim v le-teh, 

2. Pri odpravljanju okvar preprečiti onesnaženje omrežja. Po odpravi napake je potrebno ta del 

omrežja temeljito izprati in po potrebi opraviti dodatno dezinfekcijo. 

3. Vodovod vsaj dvakrat na leto temeljito izprati (predvsem po obilnem deževju). 

4. Preveriti in revidirati HACCP načrt. 

 
 
 
Poročilo pripravila: 
 

Dario Rahija, dipl. san. inž. 

Anton Škrbec, dipl. san. inž. 

 


		2025-03-14T13:11:01+0100
	ANTON ŠKRBEC




